
Zpráva o kontrole

Datum zprávy 14.12.2010

Společnost TRIX Zákazník test

Adresa Oravicka Adresa sídla test

Měření provedl stp Kontaktní osoba test

Parametry obrazu a objektu Textové komentáře

FLIR i50Typ kamery

29.11.2010 16:39:03Datum snímku

_IR_0007.jpgJméno snímku

0,95Emisivita

15,0 °COdražená teplota

3,0 mVzdálenost objektu

Tmave miesta na stene su tepelne mosty, najvacsi unik 

je v mieste, kde kovova konstrukcia vychadza von z 

budovy. [Sp1]. Taktiez ram okna nie je dobre utesneny 

[Sp2]. Tmave miesto na povale je priesak 

kondenzovanej vody  cez parozabranu a sadrokarton 

[Sp3]

Popis

Chybna izolacia v rohu budovy [Sp1], tepelny most 

[Sp2] a priesak cez parozabranu a sadrokarton [Sp3].

1  (4)



Zpráva o kontrole

Datum zprávy 14.12.2010

Společnost TRIX Zákazník test

Adresa Oravicka Adresa sídla test

Měření provedl stp Kontaktní osoba test

Parametry obrazu a objektu Textové komentáře

FLIR i50Typ kamery

30.11.2010 8:29:20Datum snímku

_IR_0061.jpgJméno snímku

0,75Emisivita

20,0 °COdražená teplota

1,0 mVzdálenost objektu

Chybne osadeny ram okna, prievan v mieste [Sp1]

Popis

Chybne osadena parapeta, prievan medzi oknom a 

parapetou [Sp1]

2  (4)



Zpráva o kontrole

Datum zprávy 14.12.2010

Společnost TRIX Zákazník test

Adresa Oravicka Adresa sídla test

Měření provedl stp Kontaktní osoba test

Parametry obrazu a objektu Textové komentáře

FLIR i50Typ kamery

30.11.2010 10:11:58Datum snímku

_IR_0122.jpgJméno snímku

0,75Emisivita

20,0 °COdražená teplota

3,0 mVzdálenost objektu

Kontrola sadrokartonovej povaly. Tmave miesta (ako 

napriklad [Sp2], su miesta so zvysenou vlhkostou. 

Pravdepodobne sa pod izolaciou vyzrazala voda. Je 

mozne, ze je niekde poskodena alebo zle realizovana 

izolacia.

Popis

Kontrola sadrokartonovej povaly.

3  (4)



Zpráva o kontrole

Datum zprávy 14.12.2010

Společnost TRIX Zákazník test

Adresa Oravicka Adresa sídla test

Měření provedl stp Kontaktní osoba test

Parametry obrazu a objektu Textové komentáře

FLIR i50Typ kamery

30.11.2010 22:03:37Datum snímku

_IR_0175.jpgJméno snímku

0,91Emisivita

20,0 °COdražená teplota

1,0 mVzdálenost objektu

Unik tepla cez chybne tesnenie na balkonovych dverach

[Sp1] Miesto z najvacsim unikom.

Popis

4  (4)


